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stwierdza, 2e wyr6b:

produKowany przez:

w zakladzie produkcyjnym:

spe'lnia wymagania:

Dokumentacja:
L. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4469/2018 z dnia 23 01.2018 r.

2. SDrawozdanie z bada6 nr 6073/8A/L2 z dnia 1.1.01.2013 r.i N 741'/BA/7a z dnia 09.02.2018 r. wykonanych

w Zespole Laboratori6w sygnalizacji Alarmu Po2aru i Automatyki Po2arniczej (BA) cNBoP-PlB.

Swiadectwo jest wa2ne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcq wymagah zawartych

w umowie nr 3120/DC/CNBOP-PlB/201.8.

Okres wa2nosci Swiadectwa: .- - fldl:*0^2?0X8 r. do 14.02-2023 r.

Dariusz Wr6blewski

ESCO Polska Sp, z o. o.
ul, Rzeczna 10

03-794 Warszawa

Elektromechaniczne urzedzenia wykonawcze w systemach sterowania
urzadzeniami przeciwpoiarowymi - silownik liniowy typu 85, BS500EN, BS800EN,

BS1000EN

SIMON PRotec Systems GmbH

Medienstr. 8
D-94036 Passau, Niemcy

SIMON PROtec Systems GmbH

Medienstr. 8
D-94036 Passau, Niemcy

pkt. 10.5 zalqcznika do rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob6w sluiqcych

zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia

oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do

uiytkowania (Dz. U. Nr 1,43, poz. 1002), wprowadzonego rozporzEdzeniem

zmieniaiEcym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. u' Nr 85, poz. 553)

CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OC H RONY P RZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 J6zefdw k/Otwocka, ul, Nadwi6laiska 213

SwtRorcrwo DoPUszczEN lA

Nr 3120/2018
Na podstawie art.7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo2arowej

(Dz. U. z 2009 r. ff 178, poZ.1380, z p6in. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo2arowej

im. J6zefa Tuliszkowskiego - Pafstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

AC 063

$#atu,b-?'

DCID-2'U03.10.2011

l6zef6w, dnia: 14lutego 2018 r.
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h CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. J6zefa Tuliszkows4iego

PANSTWOWY I N STYTUT BADAWCZY

05-420 Jozef6w k/Otwocka, ul Nadwi6lanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 3120/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Elelcromechaniczne urzAdzenia wykonawcze w systemach sterowania urzadzeniami przeciwpoiarowymi -
silownik liniowy typu BS, BS 500 EN, BS 800 EN, BS 1000 EN

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z S 17 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrob6w slu2acych zapewnieniu bezpiecze6stwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a tak2e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do u2ytkowania (Dz. U. nr !43, poz. IOO2, z p6in. zm.l
wyr6b powinien byi oznakowany znakiem i dodatkowo numerem niniejszego 6wiadectwa.

DYREKTOR

Dariusz W16blewski

AC 063

Odmiana: BS BS 5OOEN BS 8OO EN BS 10008N

Tvp: B - do system6w oddymiania i przewietrzania
znamtonowe naprgcte zas anta: 24V DC

Pob6r pradu: 2A 2,6 A 3A
DlugoSi wysuwu wrzeciona: 61-6 mm 7L0 mm 710 mm 710 mm
Sila wysuwu / ciagu: 300N/soN 500N/s00N 800N/500N 1000N/s00N
Szvbko(i wysuwu: 19,2 mm/s !4,5 mm/s 1.3 mm/s 11,8 mm/s
Stopied ochrony zapewnianej przez

obudowe:
tP 33C

WylQcznik przeciA2eniowy (ogranicznik
praou):

tak
(1,,32 A; 1,,7 6 A)

tak
(2,2 A)

tak
(2,s A)

tak
(3,3 A)

Wyzwalacz termiczny: nte
Zakres temperatur pracv:

Wymiarv: 58 x 122 x 500 mm
Material obudowy: aluminium
Masa: 4600 g 4600 s 5500 g 5500 s

ffis
DCn-21tO3.10.2011

l6zef6w, dnia: 14lutego 2018 r.
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